
CHIARI Pozzo Rocca

DATA PRELIEVO 31/01/23 04/10/22

LUOGO PRELIEVO Testata Pozzo Testata Pozzo

Conducibilità a 20°C [µS/cm] 470 468

pH [unità di pH] 7,8 7,7

Durezza Totale (°F) [°F] 27 27

Residuo fisso a 180°C [mg/l] 308 306

Temperatura al prelievo [°C] 15,6 16,0

Torbidità (NTU) [NTU] < 0,10 < 0,10

Conta batteri coliformi [UFC/100ml] 0 0

Conta enterococchi intestinali [UFC/100ml] 0 0

Conta Escherichia coli [UFC/100ml] 0 0

Conta microrganismi vitali a 22°C [UFC/ml] 0 0

1,2-Dicloroetano [µg/l] < 0,1 < 0,1

2,6 diclorobenzammide [µg/l] < 0,05 < 0,05

Acido ammino metil fosfonico (AMPA) [µg/l] < 0,05 < 0,05

Acido perfluorobutanoico (PFBA) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluorodecanoico (PFDA) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) [ng/l] < 5

Acido perfluorododecanoico (PFDoDA) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluorododecansolfonico [ng/l] < 5

Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) [ng/l] < 5

Acido perfluoroesanoico (PFHxA) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluorononanoico (PFNA) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluorononansolfonico (PFNS) [ng/l] < 5

Acido perfluoroottanoico (PFOA) isomeri ramificati espressi come 

PFOA Lineare [ng/l]
< 50 < 50

Acido perfluoroottanoico (PFOA) Lineare [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) isomeri ramificati espressi come 

PFOS Lineare [ng/l]
< 50 < 50

Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) Lineare [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluoropentanoico (PFPeA) [ng/l] < 5 < 5

Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) [ng/l] < 5

Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) [ng/l] < 5

Acido perfluorotridecansolfonico [ng/l] 6,47

Acido perfluoroundecansolfonico [ng/l] < 5

Acido perfluorundecanoico (PFUnDA) [ng/l] < 5 < 5



acrilammide [µg/l] < 0,02 < 0,02

Alaclor [µg/l] < 0,01 < 0,01

Aldrina [µg/l] < 0,005 < 0,005

Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/l] < 0,005 < 0,005

Alluminio (Al) [µg/l] < 20 < 20

Ametrina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Ammonio (NH4) [mg/l] < 0,05 < 0,05

Antimonio (Sb) [µg/l] < 0,5 < 0,5

Antiparassitari Azotati [µg/l] < 0,05 < 0,05

Antiparassitari Clorurati [µg/l] < 0,05 < 0,05

Antiparassitari Fosforati [µg/l] < 0,05 < 0,05

Antiparassitari: [µg/l] < 0,050 < 0,050

Arsenico (As) [µg/l] < 1 < 1

Atraton [µg/l] < 0,02 < 0,02

Atrazina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Atrazina deetilata (metabolita) [µg/l] < 0,05 < 0,05

Bario (Ba) [µg/l] < 50 < 50

Bensulfuron metile [µg/l] < 0,01 < 0,01

Bentazone [µg/l] < 0,05 < 0,05

Benzene [µg/l] < 0,1 < 0,1

Benzo(a)pirene [µg/l] < 0,005 < 0,005

Benzo(b)fluorantene [µg/l] < 0,01 < 0,01

Benzo(g,h,i)perilene [µg/l] < 0,005 < 0,005

Benzo(k)fluorantene [µg/l] < 0,01 < 0,01

Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/l] < 0,005 < 0,005

Bicarbonati (HCO3) [mg/l] 261 263

Boro (B) [mg/l] < 0,1 < 0,1

Bromacile [µg/l] < 0,01 < 0,01

Bromati (BrO3) [µg/l] < 5,0 < 5,0

Bromodiclorometano [µg/l] < 0,1 < 0,1

Bromoformio [µg/l] < 0,1 < 0,1

Butilate [µg/l] < 0,05 < 0,05

Cadmio (Cd) [µg/l] < 0,5 < 0,5

Calcio (Ca) [mg/l] 86 86

Carbendazim [µg/l] < 0,01 < 0,01

Cianazina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Cianuri (CN) [µg/l] < 5 < 5

Cinosulfuron [µg/l] < 0,01 < 0,01

Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/l] < 0,01 < 0,01

Cloridazon [µg/l] < 0,01 < 0,01

Cloroformio [µg/l] < 0,1 < 0,1

Cloruri (Cl) [mg/l] 9 9

Cloruro di Vinile [µg/l] < 0,05 < 0,05

Cromo totale (Cr) [µg/l] < 1 < 1

Cromo VI [µg/l] < 0,5 < 0,5



Delta-esaclorocicloesano (delta-HCH) [µg/l] < 0,05 < 0,05

Demeton-S-Metile [µg/l] < 0,01 < 0,01

Desetil terbutilazina (DET) [µg/l] < 0,05 < 0,05

Desisopropilatrazina [µg/l] < 0,05 < 0,05

Dibromoclorometano [µg/l] < 0,1 < 0,1

Diclorvos [µg/l] < 0,01 < 0,01

Dieldrina [µg/l] < 0,005 < 0,005

Difenamide [µg/l] < 0,01 < 0,01

Diflubenzuron [µg/l] < 0,01 < 0,01

Dimepiperate [µg/l] < 0,01 < 0,01

Dimetenamide [µg/l] < 0,05 < 0,05

Diuron [µg/l] < 0,01 < 0,01

Endosulfan alfa (I) [µg/l] < 0,01 < 0,01

Endosulfan beta (II) [µg/l] < 0,01 < 0,01

Endrina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Epicloridrina [µg/l] < 0,05 < 0,05

Eptacloro [µg/l] < 0,01 < 0,01

Eptacloro epossido isomero B [µg/l] < 0,01 < 0,01

Eptenofos [µg/l] < 0,01 < 0,01

Esaclorobenzene (HCB) [µg/l] < 0,005 < 0,005

Esazinone [µg/l] < 0,05 < 0,05

Fenclorfos [µg/l] < 0,01 < 0,01

Fention [µg/l] < 0,01 < 0,01

Ferro (Fe) [µg/l] < 20 < 20

Fluoruri (F) [mg/l] < 0,20 < 0,2

Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/l] < 0,005 < 0,005

Glifosate [µg/l] < 0,05 < 0,05

Imidacloprid [µg/l] < 0,01 < 0,01

Indeno(1,2,3-c,d)pirene [µg/l] < 0,01 < 0,01
Indice di nitrati e nitriti: [Nitrato]/50 + [Nitrito]/C.M.A Nitrito (da 

calcolo)
0,5 0,6

Indice di permanganato (Ossidabilità) [mg/l O2] < 0,5 < 0,5

Isodrina [µg/l] < 0,005 < 0,005

Lenacil [µg/l] < 0,01 < 0,01

Magnesio (Mg) [mg/l] 13,8 13,6

Malation [µg/l] < 0,01 < 0,01

Manganese (Mn) [µg/l] < 5 < 5

Mercurio (Hg) [µg/l] < 0,2 < 0,2

Metalaxil [µg/l] < 0,01 < 0,01

Metolaclor [µg/l] < 0,01 < 0,01

Metomil [µg/l] < 0,01 < 0,01

Metossicloro [µg/l] < 0,01 < 0,01

Metribuzin [µg/l] < 0,01 < 0,01

Molinate [µg/l] < 0,01 < 0,01

Naled (Dibrom) [µg/l] < 0,05 < 0,05

Nichel (Ni) [µg/l] < 2 < 2



Nitrati (NO3) [mg/l] 26 29

Nitriti (NO2) [mg/l] < 0,04 < 0,04

o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/l] < 0,05 < 0,05

o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/l] < 0,05 < 0,05

o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/l] < 0,01 < 0,01

Oxadiazon [µg/l] < 0,01 < 0,01

Oxadixil [µg/l] < 0,01 < 0,01

Paration-etile [µg/l] < 0,01 < 0,01

Paration-metile [µg/l] < 0,01 < 0,01

Pendimetalin [µg/l] < 0,05 < 0,05
PFOA Sommatoria isomeri lineare e ramificati espressi come PFOA 

Lineare [ng/l]
< 50 < 50

PFOS Sommatoria isomeri lineare e ramificati espressi come PFOS 

Lineare [ng/l]
< 50 < 50

Piombo (Pb) [µg/l] < 1 < 1

Pirimicarb [µg/l] < 0,01 < 0,01

Potassio (K) [mg/l] 1,2 1,2

p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/l] < 0,05 < 0,05

p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/l] < 0,05 < 0,05

p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/l] < 0,01 < 0,01

Pretilaclor [µg/l] < 0,05 < 0,05

Prometon [µg/l] < 0,01 < 0,01

Prometrina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Propanil [µg/l] < 0,01 < 0,01

Propazina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Propizamide [µg/l] < 0,01 < 0,01

Quinclorac [µg/l] < 0,05 < 0,05

Rame (Cu) [mg/l] < 0,01 < 0,01

Secbumeton [µg/l] < 0,02 < 0,02

Selenio (Se) [µg/l] < 1 < 1

Simazina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Simetrina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Sodio (Na) [mg/l] 5 5

Solfati (SO4) [mg/l] 38 40

Somma di PFAS [ng/l] < 10

Somma Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [µg/l] < 0,01 < 0,01

Somma tetra-tricloroetilene [µg/l] 0,36 0,19

Somma Trialometani [µg/l] < 0,1 < 0,1

Sommatoria altri PFAS esclusi PFOA e PFOS [ng/l] 6,47 < 5

Sommatoria di PFOA e PFOS (isomeri lineari e ramificati espressi come 

lineari) [ng/l]
< 50 < 50

Stronzio [µg/l] 591 629

Terbutilazina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Terbutrina [µg/l] < 0,01 < 0,01

Tetracloretilene [µg/l] < 0,1 < 0,1

tetracloruro di carbonio (CCl4) [µg/l] < 0,1 < 0,1

Tiobencarb [µg/l] < 0,01 < 0,01

Tiocarbazil [µg/l] < 0,01 < 0,01



TOC Carbonio Organico totale [µg/l] 260 370

Tricloretilene [µg/l] 0,36 0,19

Vanadio (V) [µg/l] < 1 < 1


